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Je désir vendre un bien immobilier avec une installation au gaz de plus de 15 ans.
Je souhaite planifier un diagnostic gaz afin de s’assurer que l’installation est au normes et qu’une éventuelle anomalie soit détectés  lors de l’inspection de l’installation de gaz.
https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/index.action

[image: ]
[image: ]

[image: ]
Confort Maintenance Services

Dans l’appartement que je souhaite vendre et qui comporte une installation au gaz (chaudière), le rapport fourni par l’entreprise qui a réalisé le DPE fait apparait des non- conformités qui peuvent présentées un danger.
En conséquence, je souhaite faire appel à vos services de maintenance afin de planifier une intervention pour :
- un entretien de l’installation afin de s’assurer de son bon fonctionnement : corps de chauffe, mesure CO… etc … avec réparation si nécessaire.
- une mise aux normes en vigueur et une vérification des organes de mises en sécurité.
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Toulouse_PXT Proxiserve

31 AVENUE DEWOITINE 31200 TOULOUSE
N° téléphone : 0532810010

Fax : 0534511341

Kefl. client groupe :
Bon de commande client n° :

M.. SMITH
Appartement 16
Nom client : DELPY PATRICE 40 RUE CUVIER RESIDENCE STE CECILE
Adresse client : 55 CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE
APPT 28
31100 TOULOUSE
Date dintervention : 24/02/2022 Résultat : Terminé Heure de début: 13029

Heure de fin: _13h43

Prestation : Entret. Chaud. gaz Contrat IND

Type : Depannage sous contrat
Motif demande : Autre

Dernier ramonage : Non disponible

‘Appareils

Chaudiere mur gaz - ELM LEBLANC

N° de série : 7716704004

Type d'évacuation : VMC

Type chaudiére : Basse temp.

Modéle : MEGALIS

Puissance nominale en KW : 24
Date de mise en service : 01/01/2008

Pas dautres appareils significatifs recencés

dans le cadre de Fintervention

ale

Constat anomalie

064 /DGI : Evacuation des produits de combustion : Raccordement au conduit de fumee avec deterioration apparente
103/ DGI : VMC Gaz : Absence ou mauvais fonctionnement du relais specifique au DSC
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L'installation comporte des anomalies de type Al, A2 qui devront étre
réparées dans les meilleurs délais. (norme 2022).
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E. - Anomalies identifiées

Points de

[Anomalies
lobservées
‘contrdle® |(A1®),

(selon la norme) a2,

DGI®
32¢”)

Libellé des anomalies et recommandations

.4 - 723
lOrgane de coupure

AL

AU moins un organe de coupure n'est pas marqué du logo dune marque|
reconnue.

Remarques : L'organe de coupure n'est pas marqué du logo d'une marque|
reconnue

C.14 - 19.1

19.a2 : le local équipé ou prévu pour un appareil autre que de cuisson n'est pas
pourvu d'une amenée d'air. (Chaudiére e.l.m. leblanc Megalis)

Remarques : (Cuisine)

Ventilation du local - Amenée| A2 | Absence d'amenée d'air ; Créer une grille d'amenée dair ou faire intervenir un

dair installateur gaz qualifié afin de remplacer Iappareil existant par un appareil
étanche
Risque(s) constaté(s) : Risque dintoxication au monoxyde de carbone (CO)|
causée par une mauvaise combustion
19.a1 ¢ le local &quipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul mest pas pourval
dlune amenée dair ou celle-ci est située 3 plus de 2 pisces d'intervalle.
(Cuisiniére Absence appareil de cuisson)

C-14 - 19.1 Remarques : (Cuisine)

ventilation du local - Amenée| A2 Absence d'amenée dair ; Créer une grille d'amenée d'air ou faire intervenir un

air A 0 g

installateur gaz qualifié afin de remplacer Iappareil existant par un appareil
étanche
Risque(s) constaté(s) : Risque dintoxication au monoxyde de carbone (CO)|
causée par une mauvaise combustion
Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utiisation n'est pas pourvu de sortie]
dair. (Cuisiniére Absence appareil de cuisson)

IC.15 - 20.1 AL

|Ventilation du local - Sortie dair Remarques : (Cuisine)
Absence de sortie d' ; Créer une sortie d'air directe ou recte (Entrée,
Séjour, Coin Cuisine & Coin Chambre)
Uorgane de coupure de Iapparei de culsson alimenté par une tige cuisine mest]
pas muni d'un dispositif interrompant le gaz en cas de manque de pression
amont. (Cuisiniére Absence appareil de cuisson)

c.28 - 37b a2 Remarques : (Cuisine)

Tige cuisine Le Robinet de Commande d'Appareil (RCA) ne comporte pas de dispositif|

d'obturation automatique intégré ; Faire intervenir un installateur gaz qualifié afin
de remplacer le RCA existant par un Robinet & Obturateur Automatique Intégré
(ROAT)

Risque(s) constaté(s) : Fuite de gaz
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‘Al : L'installation présente une anomalie a prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
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A2 : Uinstallation présente une anomalie dont le caractére de gravité ne justifie pas que I'on interrompe aussitdt la
fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.




